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KOMUNIKAT
o niezgodności z wartością parametryczną parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 
220C po 72h  wody do spożycia z sieci wodociągowej zasilanej ze studni w Popowie, 
skierowany do odbiorców miejscowości Kamieńszczyzna i Rębielice Królewskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku informuje, że w próbkach
wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 16.10.2026 r. z sieci wodociągowej 
zaopatrującej miejscowości Kamieńszczyzna i Rębielice Królewskie stwierdzono 
niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 
22°C po 72 h w 1 ml wody powyżej 300 jtk/ml, (przy czym zaleca się, aby ogólna liczba 
mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/ml w kranie konsumenta). W próbce wody 
pobranej w miejscowości Zawady nie stwierdzono obecności mikroorganizmów. 
Mając na uwadze potencjalne ryzyko dla zdrowia odbiorców wody Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza, że woda jest przydatna do spożycia,
po uprzednim przegotowaniu – należy gotować minimum 2 minuty.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na
surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). 
Uwaga:
Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2
oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy
gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić
do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży,
prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym
i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym
ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu
identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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